LEGENDA ILLUMINAZIONE

NOTE E CONSIDERAZIONI

QUADRO ELETTRICO DI ZONA
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] PLAFONIERA 1x18W IN POLICARBONATO IP 55
=

PLAFONIERA 2x18W IN POLICARBONATO IP 55

] PLAFONIERA 1x36W IN POLICARBONATO IP 55

PLAFONIERA 2x36W IN POLICARBONATO IP 55

TIPOLOGIA
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! ! ey | CANALE DI DISTRIBUZIONE METALLICD

DIM 400X100 mm POSATO NEL CONTROSOFFITTO
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI CON CORPI ILLUMINANTI LED
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NOTA: Il controllo delle misure € a carico della ditta esecutrice. Eventuali modifiche dovranno essere concordate con il progettista.




